
TAB ILS Amberg Anhang 7 Etagenbeschriftung

Etagenbeschriftung

Kennzeichnung von Treppenhäusern und Etagen

In Gebäuden mit mehr als vier Vollgeschossen oder in unübersichtlichen Gebäuden mit 
mehreren Treppenhäusern sowie in Gebäuden mit Zwischengeschossen kann es erforderlich 
sein, um der Feuerwehr im Einsatzfall eine schnelle Orientierung zu ermöglichen, die 
Treppenhäuser und Etagen zu beschriften. Es werden für die Beschriftung immer die Begriffe 
verwendet, die auch im Objekt verwendet werden. Es ist auch darauf zu achten, dass die 
gleichen Begriffe in den Feuerwehrlaufkarten und im Feuerwehreinsatzplan verwendet werden. 
Für die Beschilderungen werden weiße Schilder mit roter Umrandung und schwarzer Schrift in 
Anlehnung an DIN 4066 der Größen 74 x 210 mm oder 105 x 297 mm verwendet.
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In Absprache mit der zuständigen Brandschutzdienststelle/Feuerwehr kann von dem hier 
abgebildeten Muster abgewichen werden. Dies ist im Formular Errichtergespräch mit zu 
vermerken.


